Priloha ¢. 1

Prehled oprav, havarii a
provedenych praci



Cisténi stok v Ceském Brodé od 1.1.2018 do 31.12.2018

Datum Ulice stoka m
19.1.2018Sportovni gigténi PCS OV P
Podskali gisténi PCS OV H
Tuchorazska gigténi PCS OV N
Sportovni(Stavokonskrukce a.s.) |Eisténi stoky BET 600 P 161
16.2.2018[Sportovni gigténi PCS OV P
Podskali gisténi PCS OV H
Tuchorazska gigténi PCS OV N
Za Drahou ¢isténi odlehéovaci komory B
Rokycanova cisténi stoky KAM 250 K1 95
6.3.2018[Na Cihelné ¢isténi stoky KAM 300 K1id 85
Na Cihelné ¢isténi stoky KAM 300 Kie 57,1
Na Cihelné ¢isténi stoky KAM 300 K1f 56,8
Tuchorazska ¢isténi stoky BET 500 N 80 havarie
7.3.2018|Jeronymova ¢isténi stoky BET 250 K2 150
Tuchorazska ¢isténi stoky BET 250 K 75
Tuchorazska ¢isténi stoky PVC 400 K 18
Za Nemocnici ¢isténi stoky KAM 300 D4a 90
Svatopluka Cecha ¢isténi stoky BET 300 D4a 214
8.3.2018|Tuchorazska ¢isténi stoky BET 400 K1 61 havarie
12.3.2018|Tuchorazska ¢isténi stoky BET 400 K1 61 havarie
Tuchorazska ¢isténi stoky PVC 400 K1 6 havarie
Tuchorazskéa ¢isténi stoky BET 400 Kig 50,5 [havarie
23.4.2018[Sportovni gigténi PCS OV P
Podskali gisténi PCS OV H
Tuchorazska gigténi PCS OV N
Jungmannova ¢isténi stoky ZD 600/1100 D 49
24.4.2018|Jungmannova ¢isténi stoky ZD 600/1100 D 49
25.4.2018|Jungmannova ¢isténi stoky ZD 600/1100 D 49
7.5.2018|Jungmannova ¢isténi stoky ZD 600/1100 D 94
9.5.2018|Jungmannova ¢isténi stoky ZD 600/1100 D 119
10.5.2018|Jana Kouly ¢isténi stoky ZD 600/1100 D 95
Jana Kouly ¢iSténi stoky BET 1000 D 10
Jana Kouly Gisténi stoky BET 1000 A 38
Safafikova ¢iSténi stoky BET 1200 C 55
Jana Kouly gisténi odlehcovaci komory A
17.5.2018|Sportovni &igténi PCS OV P
Tuchorazska gigténi PCS OV N
Cisténi RS a OK véetné shybky 2x litina DN 200
Jedli¢ky-Brodského pod vodotedi Sembera G 30
18.5.2018| Tuchorazska ¢iSténi stoky BET 1200 L 61
Tuchorazska Gisténi stoky BET 800 L 5
Tuchorazska ¢isténi odlehéovaci komory L
15.6.2018[Sportovni gigténi PCS OV P
Podskali gisténi PCS OV H
Tuchorazska gigténi PCS OV N
12.7.2018|Masarykova ¢isténi stoky BET 500 D1 201
5.Kvétna Gisténi stoky BET 300 Dic 81
5.Kvétna ¢isténi stoky BET 300 Dic2 58
Sokolovska Gisténi stoky BET 300 Dict 40
Vitézna ¢isténi stoky BET 400 Dib 120
28. Rijna ¢isténi stoky KAM 300 L5 104
28. Rijna ¢isténi stoky KAM 300 L6 204
Cisténi RS a OK vcetné shybky 2x litina DN 200
19.7.2018|Jedlicky-Brodského pod vodotedi Sembera G 30
Jana Kouly ¢isténi stoky HDPE 600 A 56
31.7.2018|28. Rijna, Na Cihelné ¢isténi stoky PVC 400 L 94
Na Cihelné ¢isténi stoky PVC 300 Kib 67,5
Na Cihelné ¢isténi stoky KAM 300 K1id 85
Na Cihelné ¢isténi stoky KAM 300 Kie 57,1
Na Cihelné ¢isténi stoky KAM 300 K1f 56,8
Rohacova ¢isténi stoky PVC 300 Kib 90,5
K Dolédnkam ¢isténi stoky PVC 300 L2 158
24.8.2018|Kollarova ¢isténi Cerpaci jimky v &.p. 829 havarie
Sportovni gisténi PCS OV P
Podskali gigténi PCS OV H
Tuchorazska gisténi PCS OV N havarie
5.9.2018|Sportovni gigténi PCS OV P
14.11.2018|Sportovni &igténi PCS OV P
Sportovni(Stavokonskrukce a.s.) |iténi stoky BET 600 P 161
N&brezni Cisténi stoky KAM 300 120
U Drahy Gisténi stoky BET 300 P2d 63
Na Pruté ¢isténi stoky BET 300 P2c 50




Na Kfeminku ¢isténi stoky PP 400 P2 113

Na Kfeminku Cisténi stoky KAM 400 P2 99,5

Na Kieminku ¢isténi stoky KAM 300 P2 89
17.12.2018|Sportovni &igténi PCS OV P

Podskali gigténi PCS OV H

Tuchorazska gisténi PCS OV N

COV Cesky Brod ¢isténi pravé uskladnovaci nadrze

Celkem

4112,8




Piehled oprav na vodovodni siti mésta Cesky Brod za rok 2018

datum popis havarie popis opravy

vodovod Cesky Brod-pohotovostni vyjezd do Na Zadost majetele nemovitosti provedeno uzavieni ulicniho uzavéru vodovodni
26.02.2018|¢.p.235, ul. Palackého pfipojky (VDM poskozen mrazem)

vodovod Cesky Brod-servisni zdsah v ¢.p.147, ul. |Provedena kontrola stavu VDM sestavy a vyména poskozené plomby(pfi uniku
07.03.2018|Zizkova pitné vody z vodomérné Sachty), vlastnik objektu si zajistil opravu svépomoci.

vodovod Cesky Brod-pohotovostni vyjezd do Na Zadost zastupce majitele objektu provedeno uzavieni ulicniho uzavéru
08.03.2018(¢.p.1358, ul. Zborovska vodovodni ptipojky(VDM poskozen mrazem)

vodovod Cesky Brod-servisni zasah v RD p.c. Provedeno uzavieni ulicniho uzavéru vodovodni pfipojky, provedena vyména
12.04.2018|1071/38, ul. Cisafe Zikmunda poskozeného vodoméru a otevieni ulicniho uzavéru vodovodni ptipojky.

vodovod Cesky Brod - havarie vodovodni Provedena vyména uli¢niho uzavéru vodovodni pfipojky PE d 34 vietné
12.06.2018|pfipojky pro €.p. 1215, ul. Wolkerova navrtavaciho pasu L 150/2"

vodovod Cesky Brod-oprava hydrantu pted provedena oprava hydrantu DN 80 (vyména hydrantu DN 80/1000, vyména
15.06.2018]¢.p.1200, ul. Wolkerova zemni zakopové soupravy u Soupéte DN 80 u hydrantu)

vodovod Cesky Brod-havarie vodovodni p¥ipojky |provedena oprava vodovodni pfipojky PE d 110 opravhym tfmenem
21.08.2018|pro areal nemocnice, ul.Zizkova jednostrannym (Hawle M112)

vodovod Cesky Brod-havarie vodovodni pfipojky |provedena vyména uliéniho uzavéru (oupéte DN 100) vodovodni pFipojky DN
04.09.2018|pro €.p.235, Klu€ovska ul. 100

vodovod Cesky Brod-havarie vodovodni p¥ipojky |provedena vyména uli¢nio uzavéru (Soupéte DN 100) vodovodni piipojky PVC d
06.09.2018|¢.p. 1358, ul. Za Pilou 110

vodovod Cesky Brod-pohotovostni vyjezd do pohotovostni vyjezd k ohlasené havarii( na misté zjistén unik PV na domovni
20.10.2018|¢.p.447, ul. Zelivského instalaci)

vodovod Cesky Brod- oprava vodovodni pFipojky |provedena vyména uli¢niho uzavéru (oupéte DN 100) vodovodni pFipojky DN
13.11.2018]€.p.1280, ul. Klucovska 100




29.11.2018

vodovod Cesky Brod-havarie vodovodu pred &.p.
1341, ul. Na Cihelné

provedena oprava vodovodniho fadu litina DN 150 (opravnym tfmenem Hawle
TOL L750)

30.11.2019

vodovod Cesky Brod-servisni zasah v RD &.p.
420, ul. 5. Kvétna

Na Zadost majitele objektu provedena oprava tekouciho Sroubéni pfed VDM

01.12.2018

vodovod Cesky Brod-pohotovostni vyjezd do &.p.
420, ul. 5. Kvétna

provedena vyména Sroubeni pred VDM




Piehled oprav na stokové siti mésta Cesky Brod za rok 2018

datum

popis havarie

popis opravy

22.02.2018

kanalizace Cesky Brod-havarie stoky pfed ¢.p.22, ndmésti
Arnosta z Pardubic

provedena oprava (obetonovani) pfipojeni kanalizacni pfipojky PVC
DN 150 na stoku BET DN 300 z ¢.p. 22

28.03.2018

kanalizace Cesky Brod-havarie stoky pred ¢.p.1057, ul. Pod
Velkym vrchem

provedeno provizorni zprlichodnéni potrubi stoky BET DN 300
otevienym vykopem(zjisténa pokrocila destrukce potrubi stoky).
Mésto Cesky Brod nasledné realizuje vyménu stoky a vodovodu
véetné pripojek(v Useku mezi ulicemi Moravska a Jugoslavska)

09.04.2018

kanalizace Cesky Brod-vyména kanalizaéniho poklopu pred &.p.

877, ul. Pod Malym vrchem

provedena vyména poskozeného kanaliza¢niho poklopu DN 600

03.05.2018

kanalizace Cesky Brod - oprava kanaliza¢ni p¥ipojky pro &.p. 1,
namésti Arnosta z Pardubic

provedena oprava pfipojeni kanalizacni pripojky pro €.p. 1 na stoku
KAM DN 300

01.06.2018

kanalizace Cesky Brod-havarie CJ v ¢.p.828, ul. Kollarova

provedena vyména plovakového spinace, vyména dvifek el.
rozvadéce

10.06.2018

kanalizace Cesky Brod-havarie CJ v ¢.p.829, ul. Kollarova

provedeno ukotveni plovakovych spinaci

04.09.2018

kanalizace Cesky Brod-havarie stoky pred ¢.p. 1211, ul.
Wolkerova

provedena oprava (osazeni vicka s obetonovanim) nezaslepené
(nevyuzité) kanalizaéni odbocky KAM DN 300/250

06.12.2018

kanalizace Cesky Brod - havérie stoky pted ¢.p.29, ndmésti
Arnosta z Pardubic

provedeno zazdéni otvoru ve stoce ZD 600/1100 (po neodpojené
staré kanalizacni pfipojce) BET DN 300




Ptehled oprav na vodovodni siti mésta Cesky Brod (méstska ¢ast Liblice) za rok 2018

datum

popis havarie

popis opravy

04.09.2018

vodovod Liblice-oprava hydrantu u ¢.p140, ul. Ve staré vsi

provedena vyména nadzemniho hydrantu DN 80

04.12.2018

vodovod Liblice-vyména ZZS u sekéniho Soupéte u mostu pres
vodote& Sembera

provedena vyména zemni zakopové soupravy u sekéniho Soupéte
DN 150

07.12.2018

vodovod Liblice- havarie vodovodni pripojky ¢p.191, ul. Na
parcelach

provedena vyména uli¢niho uzdvéru véetné navrtavaciho pasu na
PE d 110 vodovodni pfipojky PE d 32




Piehled oprav na tlakové kanalizaci mésta Cesky Brod (méstska ¢ast Liblice) za rok 2018

datum

popis havarie

popis opravy

02.01.2018

havérie technologie CJ

Cukrovarska 143 - provedena vyména kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria LUCA
100-16-N3, ukotveni plovakovych spinacu

02.01.2018

havérie technologie CJ

Na Parceldch 241 - provedena vyména kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria LUCA
100-16-N3, vyména pojistného ventilu

06.01.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 96 - provedena vyména elektrod, plovaku, zpétné klapky a oprava kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1
1/4"(vyména statoru a hridele)

14.01.2018

havérie technologie CJ

Pristoupimska 108 - provedeno ukotveni plovakovych spinaci

01.03.2018

havérie technologie CJ

Skolni 83 - provedena vyména kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria Luca 100-16-
N3, vyména plovakového spinace

4.3.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 57 - provedena vyména zpétné klapky

09.03.2018

havérie technologie CJ

Ve Staré vsi 276 - provedena vyména zpétné klapky a kulového kohoutu

14.03.2018

havérie technologie CJ

Na Parcelach 240 - vyména zpétné klapky a kulového kohoutu

23.03.2018

havérie technologie CJ

Na Parcelach 195 - provedena vyména kalového ¢erpadla Noria Luca 100-126-N3

2.4.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 76 - provedena vyména kalového c¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria Luca 100-16-
N3

4.4.2018

havérie technologie CJ

Na Parcelach 240 - provedena vyména dvou elektrod

9.4.2018

havérie technologie CJ

Na Parcelach 217 - provedeno ukotveni plovakovych spinact

12.4.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 101 - provedena oprava kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" (vyména statoru, hfidele), vyména
stykace v ovladacim el. rozvadéci

20.4.2018

havérie technologie CJ

Cukrovarska 32 - provedena vyména kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria LUCA
100-16-N3, vyména zpétné klapky, pojistného ventilu, plovakovych spinacd, elektrod




20.4.2018

havérie technologie CJ

Pristoupimska 103 - provedena vyména plovakovych spinacud a elektrody

4.5.2018

havérie technologie CJ

Cukrovarska 50 - provedeno ukotveni plovakovych spinac

8.5.2018

havérie technologie CJ

Lstiborska 133 - provedena vyména plovakovych spinacd a oprava kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1
1/4"(vyména statoru)

9.5.2018

havérie technologie CJ

Na Parceldch 200 - provedena oprava kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" (vyména htidele a statoru),
vymeéna zpétné klapky

9.5.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 64 - provedena vyména zpétné klapky

1.6.2018

havérie technologie CJ

Pristoupimskd 104 - provedena vyména redukce 6/4" - 5/4" u kalového cerpadla Sigma EFRU 1 1/4", vyména
kulového kohoutu 5/4"

1.6.2018

havérie technologie CJ

Nova 123 - provedena vyména plovakového spinace

6.6.2018

havérie technologie CJ

Ke HFisti 177 - provedena oprava kalového ¢erpadla Sigma EFRU 11/4"(vyména statoru, hfidele, vietena a
spojky motoru)

7.6.2018

havérie technologie CJ

Na Parceldch 219 - provedena vyména kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za Noria Luca 100-16-N3,
vyména kulového kohoutu 5/4"

11.6.2018

havérie technologie CJ

Ve Staré vsi 43 - vyména zpétné klapky a statoru

13.6.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 66 - provedena vyména plovakovych spinacl a obou elektrod

14.6.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 110 - provedena vyména kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria LUCA 100-
16-N3

15.6.2018

havérie technologie CJ

Ve Staré vsi 37 - provedena oprava kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" (vyména statoru, htidele, spojky
motoru, vietena)

21.6.2018

havérie technologie CJ

Skolni 158 - provedeno ukotveni plovakovych spina&d a elektrod

29.6.2018

havérie technologie CJ

Na Parcelach 240 - provedena vyména kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria Luca
100-16-N3




29.6.2018

havérie technologie CJ

Ve Staré vsi 223 - provedena vyména kalového ¢erpadla Noria Luca 100-16-N3

2.7.2018

havérie technologie CJ

Ve Staré vsi 210 - provedena vyména kalového éerpadla SIGMA EFRU 1 1/4 za kalové ¢erpadlo Noria Luca
100-16-N3 a pojistného ventilu

3.7.2018

havérie technologie CJ

Na Parceldch 200 - provedena vyména redukce na vytlaku 5/4" na 6/4" a vyména kulového ventilu

9.7.2018

havérie technologie CJ

Skolni 83 - provedena vyména kulového uzévéru véetné spojek a kotveni plovakovych spinacil

16.7.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 67 - provedeno ukotveni plovakovych spinaci

24.7.2018

havérie technologie CJ

Na Parcelach 166 - provedeno ukotveni plovakovych spinact

26.7.2018

havérie technologie CJ

Ve Staré vsi 1 - provedena oprava kalového c¢erpadla Noria Luca 100-16N3 (vyména statoru, vietene a
hridele)

7.8.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 70 - provedena vyména kalového c¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4 za kalové ¢erpadlo NORIA LUCA - 100
16 -N3

14.8.2018

havérie technologie CJ

Lstiborska 214 - provedena vyména motorového spoustéce a plovakového spinace

27.8.2018

havérie technologie CJ

Skolni 105 - provedena vyména kalového &erpadla SIGMA EFRU 1 1/4 za kalové ¢erpadlo Noria Luca 100-16-
N3 a fidici jednotky ESH 21 v el.rozvadéci

3.9.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 111 - provedena vyména pojistného ventilu

3.9.2018

havérie technologie CJ

Nova 119 - provedena vyména pojistného ventilu

10.9.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 69 - provedena vyména pojistného ventilu a el. stykace, vyména kalového Cerpadla Noria Luca 100-
16-N3, vyména plovakového spinace, obou elektrod a fidici jednotky ESH 21

17.9.2018

havérie technologie CJ

Lstibotska 214 - provedena vyména plovakového spinace

19.9.2018

havérie technologie CJ

Lstiborska 183 - provedena vyména plovakového spinace a obou elektrod




21.9.2018

havérie technologie CJ

Na Parcelach 239 - provedeno ukotveni plovakovych spinact

23.9.2018

havdrie technologie CJ

NA Parcelach 166 - provedena oprava kalového cerpadla Noria Luca 100-16-N3 (vyména statoru, hfidele,
vietena)

24.9.2018

havérie technologie CJ

Na Parceldch 39 - provedena vyména kulového kohoutu, zpétné klapky 5/4", provedena oprava kalového
Cerpadla Sigma EFRU 1 1/4" (vyména statoru, vietene, htidele)

24.9.2018

havérie technologie CJ

LstiboFska 236 - provedena oprava kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" (vyména statoru)

24.9.2018

havérie technologie CJ

Lstiborska 139 - provedena vyména plovakového spinace

1.10.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 60 - provedena vyména kalového Cerpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria Luca 100-16-
N3, vyména plovakového spinace a elektrod

1.10.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 68 - provedena vyména kalového Cerpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria Luca 100-16-
N3.

1.10.2018

havérie technologie CJ

NA Parcelach 263 - provedeno ukotveni plovakovych spinact

1.10.2018

havérie technologie CJ

Na Parcelach 186 - provedeno ukotveni plovakovych spinact

2.10.2018

havérie technologie CJ

K Vysilaci 233 - provedena vyména kalového Cerpadla za kalové cerpadlo Noria LUCA 100-16-N3

2.10.2018

havérie technologie CJ

Skolni 159 - provedena oprava kalového éerpadla Noria LUCA 100-16-N3 (vyména statoru, vietene, hiidele),
vyména obou elektrod

3.10.2018

havérie technologie CJ

Cukrovarska 54 - provedena vyména stykace v ovladacim el.rozvadéci, provedeno ukotveni plovakovych
spinacl

3.10.2018

havérie technologie CJ

Nova 150 - provedeno ukotveni snimacich elektrod

25.10.2018

havérie technologie CJ

Nova 125 - provedena vyména plovakového spinace

1.11.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 57 - provedena vyména plovakovych spinacu

1.11.2018

havérie technologie CJ

Ve Staré vsi 198 - provedena vyména kalového Cerpadla Noria Luca 100-16-N3, provedeno ukotveni
plovakovych spinacl




3.11.2018

havérie technologie CJ

Ve Staré vsi 38 - provedena vyména plovakovych spinacu a elektrod

5.11.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 85 - provedena vyména kalového c¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria LUCA 100-
16-N3, vyména zpétné klapky, vyména plovakového spinace, obou elektrod a dvitek el. rozvadéce

8.11.2018

havérie technologie CJ

Bylanska 87 - provedena vyména plovakového spinace

13.12.2018

havérie technologie CJ

Skolni 208 - provedena vyména kalového &erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové erpadlo Noria Luca 100-16-
N3, vyména plovakového spinace, statoru, hridele, vietena, spojky el.motoru

13.12.2018

havérie technologie CJ

K Vysilaci 122 - provedeno ukotveni plovakovych spinaci

14.12.2018

havérie technologie CJ

Na Parceldch 225 - provedena vyména kalového ¢erpadla Sigma EFRU 1 1/4" za kalové ¢erpadlo Noria LUCA
100-16-N3

16.12.2018

havérie technologie CJ

Skolni 92 - provedena vyména Fidici jednotky ESH 21 v ovlddacim el. rozvadéci




Pfehled oprav na vodovodni siti mésta Cesky Brod (méstska ¢ast Stolmi¥) za rok 2018

datum

popis havarie

popis opravy

22.3.2018 +9.5.2018

vodovod StolmiF - vyména poklopt ul. Ceskobrodksa

provedena vyména vodarenskych poklopl pfi opravé komunikace




Pfehled oprav na tlakové kanalizaci mésta Cesky Brod (méstska ¢ast StolmiF) za rok 2018

datum

popis havarie

popis opravy

02.01.2018

havarie technologie CJ

Ceskobrodska 69 - provedena vyména kalového éerpadla AQK 06/400 a plovakového spinace

04.01.2018

havarie technologie CJ

Na Vinohradech 90 - provedena vyména plovakového spinace

05.01.2018

havarie technologie CJ

Havelska 41 - provedena vyména motoru kalového ¢erpadla AQK 06/400, véetné kabelu el.napajeni, vyména
chranicky

17.01.2018

havarie technologie CJ

K Lukdm 103 - provedena vyména kalového ¢erpadl Noria Luca 100-16-N3 (poSkozena hydraulicka ¢ast)

12.02.2018

havarie technologie CJ

Za Rybnikem 15 - provedena vyména hydraulické ¢asti ¢erpadla AQK 06/400, provedena vyména
plovakového spinace

23.2.2018

havarie technologie CJ

Za Rybnikem 112 - provedena oprava kalového cerpadla Grundfos SEG 40-31.E.2.50B

01.03.2018

havarie technologie CJ

Ceskobrodska 76 - provedena vyména zpétné klapky

02.03.2018

havarie technologie CJ

Za Rybnikem 108 - provedena oprava ukotveni vodicich tyci kalového Cerpadla (zjisténo mechanické
poskozeni) AQK 06/400, provedena vyména napajeciho kabelu pro kalové ¢erpadlo

15.03.2018

havarie technologie CJ

K Lukdm 103 - provedena vyména kalového cerpadla Noria LUCA 100-16-N3 (posSkozena hydraulicka ¢ést)

21.03.2018

havarie technologie CJ

Ceskobrodska 30 - provedena vyména plovakového spinace

03.04.2018

havarie technologie CJ

Ceskobrodska 110 - provedena vyména kalového ¢erpdla AQK 06/400

12.04.2018

havarie technologie CJ

Ceskobrodska 27 - provedena vyména kalového ¢erpadla AQK 06/400

19.04.2018

havarie technologie CJ

Ke Skole 42 - provedena vyména plovakového spinace

11.5.2018

havarie technologie CJ

Za Rybnikem 65 - provedena vyména kalového ¢erpadla AQK 06/400




21.5.2018

havarie technologie CJ

Ke Skole 38 - provedena vyména plovakového spinace

9.6.2018

havarie technologie CJ

Ka Skole 43 - provedena vyména hydraulické &asti kalového €erpadla AQK 06/400

2.7.2018

havarie technologie CJ

Ceskobrodska 114 - provedena vyména hydraulické ¢asti kalového ¢erpadla AQK 06/400

2.8.2018

havarie technologie CJ

Za Rybnikem 113 - provedeno ocisténého tlakového (hladinového) cidla na kalovém cerpadle Grundfos SEG
(CJ zanedena OV s velkym obsahem tukd)

2.8.2018

havarie technologie CJ

Havelska 6 - provedeno ukotveni plovakovych spinact

21.8.2018

havarie technologie CJ

Ceskobrodska 94 - provedena oprava hydraulické ¢asti kalového ¢erpadla AQK 06/400

26.8.2018

havarie technologie CJ

Havelska 6 - provedena vyména el. kabelu ke kalovému ¢erpadlu AQK 06/400

30.8.2018

havarie technologie CJ

Havelska 7 - provedena vyména hydraulické ¢asti kalového ¢erpadla AQK 06/400

11.9.2018

havarie technologie CJ

Ceskobrodska 110 - provedena vyména hydraulické ¢asti kalového ¢erpadla AQK 06/400

12.9.2018

havarie technologie CJ

Na Vinohradech 97 - provedeno ukotveni plovakovych spinact.

3.10.2018

havarie technologie CJ

Svatovaclavska 126 - vymeéna plovakového spinace

6.10.2018

havarie technologie CJ

Na Vinohradech 65 - provedena vyména kalového ¢erpadla AQK 06/400




Piehled oprav na objektech vodovodni a kanalizaéni sité mésta Cesky Brod za rok 2018

objekt

obdobi

popis opravy, servisniho zasaho atd.

UV Stolmiv

18.4.- 4.10.2018

provadéna oprava natérl kovovych konstrukci a fasady objektu

30.8.2018, 10.9.2018

provedena vyména vadného PLC fidiciho systému

07.09.2018

provedena vyména poskozenych oken v ¢asti objektu

8.10.-23.10.2018

provedena oprava oznaceni PHO

09.10.2018

provedena oprava havarie vytlaku do VDJ - vodovodniho fadu ocel DN 250 (vyfezem a vyménou cca 1 m potrubi)

06.12.2018

provedena deratizace objektu

UV Zahrady

12.03.2018

provedeno vycisténi(proplach s desinfekci) + vytlacného potrubi vrtu BD1, ¢isténi aeracni jednotky Bubla 5V a akumulaéni jimky

07.08.2018

provedena vyména Cerpadla M3, ponorného cerpadla Pleuger ve vrtu BD1

8.10.-23.10.2018

provedena oprava oznaceni PHO

06.12.2018|provedena deratizace objektu
vDJ Cesky Brod bez oprav
ATS Wolkerova bez oprav

€S Vratkov 9.8.-14.8.2018|provedena oprava ponorného ¢erpadla ve vrtu VR 3
DCHS Liblice bez oprav

DCHS Stolmi¥ bez oprav

Vodarensky

dispecink Cesky Brod bez oprav




€oV Cesky Brod

3.1.2018|provedeno vycisténi kalového Cerpadla ¢erpani z uskladriovaci nadrze v biologické lince ¢.1 do homogenizacni jimky M2118

5.1.2018|provedeno vycisténi Cerpadla Cerpani prisakové vody v kolektoru

12.1.2018,13.1.2018,
12.2.2018,9.4.2018,
10.4.2018,22.4.2018,
24.4.2018,26.4.2018,
2.5.2018,17.5.2018,
19.5.2018,22.5.2018,
3.6.2018,14.6.2018,
20.6.2018,29.6.2018,
28.7.2018,28.8.2018,
3.9.2018,14.9.2018,
18.10.2018,25.10.2018,
19.11.2018,23.11.2018,
21.12.2018,22.12.2018

provedeno vycisténi provozniho kalového cerpadla ve vstupni ¢erpaci stanice na pozici M1103

13.1.2018,18.1.2018,13.2
.2018,10.4.2018,11.4.201
8,24.4.2018,26.4.2018,19
.5.2018,25.6.2018,24.9.2

018,12.10.2018,28.10.20

18,24.11.2018

provedeno vycisténi provozniho kalového cerpadla ve vstupni ¢erpaci stanice na pozici M1102

21.2.2018

provedena oprava servopohonu Regada na pozici YV 2914

26.02.2018

provedena vyména vadného manometru u drapdku stérku

26.02.2018

provedena oprava zavésného lanka u el. lanového zdvihaku Sharks

27.2.2018

provedena vyména vadného tlakoméru u kompresorové stanice Orlik v budové ¢eslovny

27.2.2018,12.4.2018,
14.7.2018,18.9.2018,
25.9.2018,16.10.2018,
11.12.2018,17.12.2018

provedeno vycisténi suchého ¢erpadla na pozici M 2110(cerpani vratného kalu)

14.03.2018

provedeno vycisténi suchého Cerpadla na pozici M 2108(Cerpéni vratného kalu)




15.03.2018

provedena servisni kontrola dmychadel(vyména oleje a gumovych vinovct)

5.1.2018,5.2.2018,
13.2.2018,27.2.2018,
10.3.2018,16.3.2018,
21.3.2018,26.3.2018,
8.4.2018,9.4.2018,
13.4.2018,17.4.2018,
23.4.2018,27.4.2018,
3.5.2018,11.5.2018,
15.5.2018,21.5.2018,
25.5.2018,28.5.2018,
31.5.2018,11.6.2018,
13.6.2018,22.6.2018,
27.6.2018,3.7.2018,
10.7.2018,16.7.2018,
20.7.2018,3.8.2018,
6.8.2018,16.8.2018,
19.8.2018,31.8.2018,
6.9.2018,15.9.2018,
3.10.2018,13.10.2018,
17.10.2018,23.10.2018,
30.10.2018,6.11.2018,
14.11.2018,18.11.2018,
24.11.2018,4.12.2018,
17.12.2018,24.12.2018

provedeno vycisténi vietenového dopravniho ¢erpadla kalu(Cerpani kalu do lisu)

28.03.2018

provedena oprava spojovaci krabi¢ky(vadné svorky) ve vstupni Cerpaci stanici u provozniho kalového cerpadla na pozici M1102

29.03.2018

provedeno utésnéni prisaku vody v kolektoru akrylatovym gelem

30.3.2018,9.4.2018,
1.8.2018,15.10.2018,
19.11.2018

provedeno vycisténi suchého ¢erpadla na pozici M2117(Cerpani kalu z uskladriovaci nadrze do homogenizacni jimky)

30.3.2018,8.6.2018,
11.6.2018

provedeno vycisténi suchého Cerpadla na pozici M2118(Cerpani kalu z uskladfnovaci nddrze do homogenizaéni jimky)

06.04.2018

provedena servisni oprava kompresoru ¢.2 u kompresorové stanice Orlik v budové Ceslovny




9.4.2018

provedena vyména vadného hydrostatického hladinoméru v homogenizacni jimce

12.04.2018

provedena servisni oprava kompresoru ¢.1 u kompresorové stanice Orlik v budové ¢eslovny

17.4.2018

provedena vyména vadného plovdkového spinace v natokové cerpaci stanici

26.4.2018

provedena oprava pojistného ventilu u dmychadla na pozici M2122

27.4.2018,28.6.2018,
2.8.2018,2.11.2018,
11.11.2018,13.11.2018

provedeno vycisténi suchého ¢erpadla na pozici M 2109(¢erpani vratného kalu)

30.4.2018,23.10.2018

provedena udrzba trafostanice

3.5.2018|provedena vyména vadného noZzového Soupdtka DN 150 na pozici YV2914
10.5.2018|provedena oprava tlakového spinace u ATS uzitkové vody
14.5.2018|provedena oprava fidici jednotky stanice pro pfijem obsahu fekalnich vozu
25.5.2018|provedena servisni prohlidka méficich zafizeni HachLange

18.6.2018 - 27.6.2018

provedena servisni oprava povodnového kalového Cerpadla na pozici M1104(vstupni ¢erpaci stanice)

19.6.2018

provedena oprava EZS - vyména PIR ve vratech budovy ¢eslovny

26.7.2018

provedena oprava automatického odbérového zatizeni vzorkd na natoku COV(vyména kompresoru)

30.8.2018

provedena oprava EZS - vyména PIR v kompresorovné v budové ceslovny

31.8.2018

provedena oprava stanice pro pfijem obsahu fekéalnich vozi(vyména pamétové karty a nastaveni parametrd stanice)

6.9.2018

provedena oprava davkovaciho ¢erpadla siranu Zelezitého na pozici M2113(vyména membrany a ventilu)

25.9.2018

provedena instalace a zprovoznéni nové ATS uZitkové vody(investice mésta)

25.9.2018

provedena oprava kalového Cerpadla prisakové vody v kolektoru

27.9.2018

provedena oprava kompresoru Orlik v budové lisovny(vyména tésnéni a vyména oleje)




16.10.2018

provedeno vycisténi kalového ¢erpadla na pozici M2112(Cerpani prebyteéného kalu do zahustovace)

22.10.2018

provedena oprava sitopasového lisu(vyména regulacniho valce)

23.10.2018

provedena oprava kalového c¢erpadla pridsakové vody v kolektoru(vyména patniho kolena)

25.10.2018

provedena oprava vadné signalizacni kontrolky na ovladaci sk¥ini u ¢erpadla M1103 ve vstupni ¢erpaci stanici

25.10.2018

provedena oprava vjezdové brany do aredlu COV

12.11.2018

provedeno vycisténi suchého Cerpadla na pozici M 2107(Cerpéni vratného kalu)

13.11.2018

provedena oprava tlakového snimace za dmychadly(oprava kontaktu v patici)

20.11.2018

provedena vyména vadného tlakového snimace za dmychadly

22.11.2018

provedena vyména sitopdasl u sitopasového lisu

06.12.2018

provedena deratizace objektt COV

06.12.2018

provedena demontaz provozniho kalového Cerpadla ve vstupni ¢erpaci stanici na pozici M1102 a odvoz do servisu

07.12.2018

provedena oprava vstupnich dvefi do administrativni budovy(vymeéna dverni rozvory a zamku)

11.12.2018

provedena oprava sitopasového lisu(vymeéna loZisek a gufera u regulaéniho valce)

11.12.2018

provedena oprava pohonu u venkovniho dopravniku u budovy lisovny(vyména gufera a oleje v prevodovce)

14.12.2018

provedena oprava hraditek u rozdélovaciho objektu natoku do biologickych linek

14.12.2018

provedena oprava pozdrnich dvefi v administrativni budové

27.12.2018

provedena oprava vietenového dopravniho cerpadla kalu(Cerpani kalu do lisu)




PESOV Tuchorazska

19.1.2018, 16.2.2018,
23.4.2018, 17.5.2018,
3.6.2018, 15.6.2018,
19.7.2018, 25.7.2018,
23.8.2018, 24.8.2018,
3.12.2018, 4.12.2018,
17.12.2018

provadéno Cisténi Cerpadel

PESOV Tuchorazska

19.6.-4.7.2018

provedena servisni oprava kalového Cerpadla HIDROSTAL na pozici M2(vyména obéZzného kola,saciho kuZele,tésnicich ucpavek)

PESOV Tuchorazska

24.8.-8.11.2018

provedena oprava kalového ¢erpadla HIDROSTAL na pozici M1

PESOV Sportovni

19.1.2018, 1.2.2018,
3.2.2018 16.2.2018,
12.3.2018, 13.3.2018,
17.3.2018, 24.3.2018,
27.3.2018, 13.4.2018,
14.4.2018, 15.4.2018,
17.4.2018,
20.4.2018,23.4.2018,
24.4.2018, 11.5.2018,
17.5.2018, 20.5.2018,
22.5.2018, 23.5.2018,
4.6.2018, 7.6.2018,
11.6.2018, 12.6.2018,
15.6.2018, 20.6.2018,
6.7.2018, 1.8.2018,

provadéno Cisténi Cerpadel

PESOV Podskali

21.03.2018

PESOV Podskali-havarie spinani ¢erpadel (provedena vyména plovakovych spinact)

PESOV Podskali

12.09.2018

PESOV Podskali - vyména zalozniho zdroje v el. rozvadédi

Davkovaci stanice
dusic¢nanu

vapenatého

08.11.2018

Provedena vyména davkovaci hadicky




