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napojení na stáv. VO

stáv. sloup vč. svítidla

zapínací bod

chránička PVC 63 mm ; překop komunikace

řízený protlak do 63 mm

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V; TN - C - S

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN  33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3

VENKOVNÍ AA2; AA4; AB2; AB4; AB8; AD3; AD4; AE2; BA1; CA1

a ČSN 33 2000-7-714 čl. 714.512

LED svítidlo - 28 W

uzemnění drátem FeZn 10 mm

kabel CYKY-J 4x10 v zemi projektovaný

LEGENDA VO :

kabel CYKY-J 5x4 v zemi projektovaný

sloupkové svítidlo LED

rušený kabel VO

sadový sloup - 5 m

LED svítidlo - 20 W
sadový sloup - 5 m
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